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INTISARI 

 

Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih adalah rumah sakit dengan tipe C, yang 

berada di jalan angkatan 45 nomor 222 kelurahan gunung ibul kecamatan Prabumuh 

Timur. Rumah sakit ini pertama kali berdiri pada tahun 1995 dengan hanya 

memiliki 24 tempat tidur dan terus berkembang hingga sekarang rumah sakit ini 

memiliki 8 bangungan pokok dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 276, toilet 

156 dan pegawai 589. Pada rumah sakit ini yang berdiri di atas tanah seluas 

±28.000m² ini awalnya penyediaan air bersih didapatkan dari dua sumur bor dan 

tiga sumur galih dan pada tahun 2017 terjadinya pengurangan sumur bor oleh pihak 

pusat rumah sakit yang diakibakan oleh kualitas air yang terlalu banyak 

mengandung zat karat. 

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air bersih dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan total air bersih maksimum yang dibutuhkan rumah sakit sebanyak 

226.370liter/hari, dan adapun kebutuhan air bersih untuk keadaan darurat yang 

dapat menahan air selama 30menit sebanyak 316.000liter. Sedangkan ketersediaan 

air yang dapat ditampung reservoir rumah sakit sebanyak 101.100 liter/hari. Maka 

rumah sakit masi kekurangan air bersih sebesar 125.270liter/hari. 

Maka berdasarkan hasil perhitungan dapat dianalisa untuk mengatasi 

kekurangan air bersih dari kebutuhan harian dan keadaan darurat. Rumah sakit 

harus menambahkan sumberdaya air dari PDAM agar dapat memenuhi 441.270liter 

air bersih, adapun untuk tempat penampungan air yang berasal dari PDAM rumah 

sakit dapat menambahkkan reservoir baru, untuk ukuran rencana rumah sakit dapat 

membuat reservoir kapasitas 128.000liter untuk kebutuhan harian dan untuk 

reservoir keadaan darurat kapasitas 324.000liter. Disarankan reservoir untuk 

kebutuhan air harian dan darurat dibuat terpisah agar apabila terjadi keadaan darurat 

air yang diperlukan tidak mengalami kekurangan. 

 

Kata kunci : Rumah Sakit, Kebutuhan Air Bersih, Analisa 
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ABSTRACT 

 

AR Bunda Prabumulih Hospital is a type C hospital, which is on the road 

force 45 number 222 urban village of Gunung ibul, East Prabumuh sub-district. 

This hospital was first established in 1995 with only 24 beds and continues to grow 

until now this hospital has 8 main buildings with a bed capacity of 276, 156 toilets 

and 589 employees. In this hospital which stands on an area of land ± 28,000m² 

was initially provided clean water from two bore wells and three galih wells and in 

2017 there was a reduction in boreholes by the hospital center which was caused by 

the quality of the water which contains too much rust. 

Based on the results of the calculation of clean water needs, it can be 

concluded that the maximum total need for clean water needed by the hospital is 

226,370 liters / day, and the need for clean water for emergencies that can hold 

water for 30 minutes is 316,000 liters. Meanwhile, the availability of water that can 

be accommodated by the hospital reservoir is 101,100 liters / day. So the hospital 

still lacks clean water of 125,270 liters / day. 

So based on the calculation results can be analyzed to overcome the shortage 

of clean water from daily needs and emergencies. The hospital must add water 

resources from the PDAM so that it can meet 441,270 liters of clean water, as for 

the water reservoir that comes from the PDAM, the hospital can add a new 

reservoir, for the size of the hospital plan can make a reservoir capacity of 128,000 

liters for daily needs and for reservoir conditions. emergency capacity 324,000liter. 

It is recommended that the reservoir for daily and emergency water needs be made 

separately so that in case of an emergency the water needed is not short. 

 

Key words: Hospital, Clean Water Needs, Analysis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rumah Sakit AR Bunda Prabumulh adalah rumah sakit dengan kelas C dan 

salah satu rumah sakit yang berada di tengah-tengah kota prabumulih, bangunan ini 

berdiri sejak tahun 1995 dengan hanya memiliki 24 tempat tidur. 

Pada Rumah Sakit ini penyediaan air bersih dulunya bersumber dari 2 sumur 

bor dan 3 sumur galih, sekarang yang terpakai hanya 1 sumur bor dan 3 sumur galih 

di akibatkan sumur bor sebelumnya tidak dapat digunakan lagi karena mengandung 

zat karat yang tinggi. Dan pengisian air pada resevoir sumur bor di lakukan setiap 

hari dimulai pukul 4 pagi sampai pukul 8 pagi, dan untuk pengisian di resevoir air 

sumur galih di lakukan setiap hari dimulai dari pukul 5 pagi sampai 8 pagi. 

Rumah Sakit yang berdiri di atas tanah seluas ±28.000m2  yang telah di 

oprasionalkan dan dengan design secara khusus dengan konsep “Hotel Style 

Hospital” terus berkembang dan hingga sekarang rumah sakit ini memiliki 8 

bangunan yaitu gedung utama, gedung vvip, gedung OK, gedung kebidanan, 

IPSRS, kamar mayar, masjid, dan kantin. Dan memiliki kapasitas tempat tidur 

sebanyak 276, toilet 156 dan 589 pegawai, baik itu pegawai medis dan non medis. 

Adapun penyebab kekurangan air di rs ar bunda dikarenakan berkurangnya 

sumber penyediaan air dan reservoir untuk air itu sendiri, sehingga kebutuhan air 

bersih yang biasa digunakan pasien, pegawai, pengunjung maupun keperluan medis 

dinilai kurang dan menjadi masalah rumah sakit. Sehingga dalam penyusunan tugas 
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akhir ini akan di bahas adalah “Analisa Kebutuhan Air Bersih Di Rumah Sakit 

AR Bunda Prabumulih”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan permasalahan 

yang akan dianalisa adalah kurangnya jumlah debit air bersih untuk memenuhi 

kebutuhan air di RS AR Bunda Prabumulih. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menghitung kebutuhan air bersih di 

RS AR Bunda Prabumulih. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan air bersih yang 

ada di RS AR Bunda Prabumulih. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis membatasi masalah  dalam 

penelitian ini yang akan dibahas, yaitu menganalisa berapa jumlah kebutuhan air 

bersih yang diperlukan RS AR Bunda Prabumulih. 

  

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I       : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

maksut dan tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan,   
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dan bagan alir penulisan. 

BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

memberikan informasi tentang bahan-bahan yang di dapat dari pustaka 

maupun dari penelitian yang sudah ada. 

BAB III   : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian meliputin persiapan, 

survey losasi, dan pengumpulan data primer dan sekunder. 

BAB IV   : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan  tentang pengolahan data dan analisa data serta 

pembahasannya. 

BAB V     : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 
 

 

 

 

 

1.6. Bagan Alir Penulisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Alir Penulisan 
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