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ABSTRAK

Daerah babat toman merupakan suatu daerah yang banyak menggunakan
energi lisrik baik dikota maupun di daerah terpencil, sember energi tersebut
digunakan untuk mengaktifkan peralatan listrik rumah tangga. Terutama seperti
televisi, kulkas serta peralatan lainnya. Ketika penguna tegangan listrik dari
jaringan PLN tersebut sering mengalami penurunan tegangan baik siang maupun
malam hari diantara tegangan turun mencapai 129 Vac oleh sebab itu fasilitas
peralatan rumah tangga tidak dapat diaktifkan pada sembur lisrik tersebut. Jarak
pemasangan dari tiang trafo dan tiang rumah rentangan kawat konduktor
mencapai lebih kurang 35 meter, oleh karena itu dengan adanya drop tegangan
maka perlu kiranya dianalisa mengenai pemakaian daya pada jaringan listrik yang
digunakan.

Menurut SPLN No 72 tahun 1987 yaitu turun tegangan yang diperbolekan
pada JTM dan JTR adalah 2% dari tegangan kerja untuk system spindle/gugus
dan 5% dari tegangan kerja yaitu untuk system radsial di atas tanah dan system
simpul tegantung kepadatan beban. Mengenai spesifikasi desain JTM dan JTR,
dan (SPLN No 56-1tahun 1993) mengenai tenaga listrik tegangan rendah
(SLTR). Hasil drop tegangan yang di dapat sebesar 26,27% dari tegangan sumber
220 dan rugi rugi daya sebesar 50,108. Sehingga nilai drop tegangan yang didapat
setelah jaringan sudah sesuai dengan standar PLN yaitu drop tegangan yang
diizinkan tidak melebihi 5% (SPLN No 72, 1987).

Kata kunci: JTR drop tegangan, rekonfigurasi jaringan, beban peralatan rumah
tangga.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber aliran listrik merupakan energi yang banyak dibutuhkan oleh
konsumen rumah tangga maupun pekerja industri untuk dijadikan sumber listrik
dalam mengaktifkan peralatan. Listrik seperti kipas angin, motor listrik televisi,
lemari es dan lain lain. Sumber aliran listrik yang sekarang ini tersedia berasal
dari pusat listrik negara (PLN), untuk disalurkan kekonsumen pemakai daya
listrik mulai dari 900 watt, 1300 watt, 2500 watt, sampai dengan batas
kemampuan daya yang dibutukan oleh konsumen pemakainya.

Penyaluran arus listrik dari sistem jaringan saat ini, kekonsumen banyak
menggunakan kawat konduktor dengan bahan matrial alumunium. tidak lagi
memakai konduktor tembaga hal ini yang menjadi struktur konsep menajemen
ekonomi perusahaan listrik negara itu sendiri. Ketika penyaluran arus listrik
kekonsumen dari jaringan listrik PLN menggunakan kawat alumunium maka
sering terjadinya penurunan kualiatas tegangan listrik yang disalurkan semakin
jauh aliran listrik disalurkan maka timbulnya drop tegangan jaringan kawat
konduktor semakin besar, apalagi ditambah dengan pemakaian daya beban oleh
konsumen maka drop tegangan listrik lebih besar pula oleh sebab itulah penulis
skripsi ini ingin memiliki melalui studi lapangan masalah drop tegangan pada
daerah babat toman sekayu.

Mulai terjadi drop tegangan dari jam 6 sore sampai jam 12 malam jaringan
listrik tegangan rendah untuk konsumen rumah tangga yaitu 220 Vac. Pada
saluran satu pasa frekuesi 50 Hz, yang diteliti dan diukur drop tegangan pada
dasar tersebut adalah mulai dari jarak sumber tegangan tiang gardu penyaluran
arus lisrik sampai kebeberapa rumah konsumen yang menggunakan sumber listrik
PLN tersebut. Selanjut besarnya daya yang dipakai pada jumlah setiap rumah
dengan peralatan listrik yang di pakai. Melalui metode penelitian lapangan
tersebut serta ditambah lagi informasi tinjauan penelitian dari PLN berdasarkan
data yang diperoleh masalah drop tegangan yang terjadi pada dasar tersebut

nantinya dapat dihitung efisiensi kinerja energi pemakaian dari sumber aliran



listrik yang disalurkan Kemudian masalah drop tegangan tersebut mudah-

mudahan solusinya dapat diatasi dengan cermat dan bermanfaaat.

1.2 Tujuan Pembahasan

Mengetahui drop tegangan ketika sistem jaringan listrik mengalirkan arus

dan tegangan kebeberapa rumah.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang diteliti dari sistem jaringan aliran listrik PLN

kekonsumen adalah drop tegangan dengan masalahnya dibatasi daya.

1.

callil S

Meneliti tegangan jatuh pada aliran listrik konsumen

Meneliti pemakaian jenis konduktor dari material yang telah dipasang
Menghitung pemakaian diantara kawat konduktor

Menganalisa dalam pengguna daya dengan material kawat yang berbeda
daya itu tembaga dan alumunium

Perhitungan rugi-rugi daya pada jaringan listrik dari pemakian daya
konsumen

Perhitungan efisisensi daya pada pemakain kedua jenisk onduktor yang
berbeda

1.4 Sistem Penulisan

Uraian penyatuan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang isi nya dapat

disimpulkan sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan pembahasan ,
batasan masalah dan sistem penulisan



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang daya listrik arus bolak balik jaringan tegangan
rendah, rugi-rugi tegangan, penyaluran tegangan dan drop tegangan
kemudian menjelaskan pula tentang kontruksi gambar jaringan
lisatrik tegangan rendah, sambungan kabel tegangan rendah dan
sambungan kabel tanah.

BAB3 METODE PENELITIAN
Menjelaskan tentang prosedur penelitian, tempat dan waktu,
diagram flowchat, diagram jaringan, alat dan bahan kerja, langka
pengukuran, langka pengujian beban pada Jaringan dengan waktu
siang dan malam

BAB4 DAYA DAN ANALISA PERHITUNGAN
Menjelaskan tentang Daya energi yang disalurkan oleh PLN data
daya yang dipakai konsumen beserta jenis daya peralatan listrik
yang dipakai jarak rumah konsumen yang melalui energi listrik
serta menjelaskan pula mengenai analisa perhitungan dan
pembahasan

BABS5 KESIMPULAN DAN SARAN
Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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